BUDYNEK MIESZKALNY

b

®40x3,7mm PE8O SDR11 PN12,5
doprowadzenie wody do budynku

rura ostonowa ©88,9x2,0 stal; L=1,0m

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
EA251 DN20 DANFOSS

WODOMIERZ SKRZYDELKOWY
JS—2,5 DN20 PoWoGaz

FILTR Y222 DN20

Nazwa rysunku: . . . Nr rysunku:
Lokalizacja wodomierza

schemat montazu wodomierza domowego —

— bez skali
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