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Zasilanie  stacjii
paliw

Istn. 1
K-12/12
E 12/12 pbz

Istn.    3
P-12/10
E 12/10 pbz

Istn.    2
KOK-12/12
E 12/12 pbz

Proj.    4
ROK-12/12
E 12/12 

Proj.    5
O-12/10
E 12/10; Słupa
lokalizować w odległości
0,5mb od krawężnika do 
zewnętrznej ściany słupa.  

0,
5m

b

Istn.    6
P-10(ZN)
pbz

Istn.    7
P-10(ZN)
pbz

Proj.   4/1
K-12/6,3
E 12/6,3;

Istn. AsXSn 4x70+35mm2 zwolnić i ponownie naciagnąć

z naprężeniem  25MPa; L = 76mb
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Istn. AsXSn 4x70+35mm2 zwolnić i ponownie naciagnąć

z naprężeniem  25MPa; L = 82mb

Proj. AsXSn 4x70+35mm2 
naprężenie   25MPa; L = 34mb

Proj. AsXSn 4x35mm2
napr.  35MPa

LSN 15kV
do stacji ZUS

LNN - 2 kable
ze stacji ZUS

LNN - 2 kable ze stacji ZUS pozostają bez zmian.
YAKY 4x120mm2 do złącza na bud. Straży Miejskiej
YAKY 4x120mm2  do złącza na bud Banku

Istn. 2x AsXSn 2x16mm2
zwolnić i zapiąć do proj.
słupa 4/1/K-12/6,3 

LNN  zasilanie ze stacji  
Opatów Mleczarnia

Istniejący kabel YAKY 4x70mm2
relacji Opatów Mleczarnia -
złączena budynku Policji
trasa pozostaje bez zmian do 
projektowanej mufy.

Proj mufa 3M  
91-AHSC-95

Proj mufa 3M  
91-AHSC-95

Proj kabel  YAKYS 4x70mb
Lr = 57mb;  Lk = 60mb
Nowy kabel ułożyć pomiędzy mufami.

Istn.  kabel  YAKY 4x70mb
L = 57mb; do demontażu.

Istniejący kabel YAKY 4x70mm2
relacji Opatów Mleczarnia -
złącze na budynku Policji
trasa pozostaje bez zmian od 
projektowanej mufy.

Do złącza na
budynku Policji

Proj. 
DVK 110
L = 3mb

Proj. DVK 110
L = 6mb

Proj. DVK 110
L = 6mb

Proj. DVK 110
L = 6mb

Zakres przebudowy

Przebudowa LNN 230/400V -linia napowietrzna
- Zwolnienie i ponowny naciąg przewodu AsXSn 4x70+35mm2  .....   158mb
- budowa odcinka LNN  AsXSn 4x70+35mm2  ...............................     34mb
  w tym: wstawienie 2 słupów tj nr 4/ROK-12/12  i  5/O-12/10
             demontaż I ponowny montaż 2 opraw oświetlenia ulicznego
- budowa odcinka LNN AsXSn 4x35mm2 ........................................    25mb 
- zwolnienie i ponowny montaż 2 przyłączy AsXsn 2x16mm2 ..........      2szt

Przebudowa LNN 230/400V -linia kablowa
- budowa odcinka LNN  kablowej YAKXS 4x70mm2  ......................     34mb
  w tym: dwie mufy  3M  typ  91- AHSC-95 ........................................      2szt
              rury ochronne AROT typ DVK 110 niebieskie .....................     21mb
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Schemat przebudowy  istniejących LNN 230/400V
- napowietrznych i kablowych

Proj. LSN 15kV
patrz rys. nr 4/E/2013
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